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1	 Fonksiyonel Genel Bakış

Semboller Fonksiyon açıklaması Semboller Fonksiyon açıklaması

SET

M

< >

Oda sıcaklığı Dışarıda mod

Zemin sıcaklığı Çocuk güvenlik kilidi

Sıcaklık göstergesi Güç AÇMA/KAPATMA

SET Ayarlanan sıcaklık
Zamanlayıcı ve progra-
mın çalışması

Yerden ısıtma - Etkin M
Mod değişikliği/zemin sıc. 
kontrol et/çocuk güvenlik 
kilidi/parametre ayarları

Donma korunması 
- Etkin < > Yukarı/aşağı seçiciler

2	 Güç AÇMA/KAPATMA

 ’e basarak termostatı AÇIN veya KAPATIN.

3	 İstenilen Sıcaklığa ayarlayın

•	 İstenilen sıcaklık değerini değiştirmek için herhangi bir zaman < ya da > a basın. SET (AYARLA) ekranda görünür.
•	  < or > düğmelerini bırakırken ekran gerçek sıcaklığı gösterir.
•	 Ayarlama adımı 0,5° C’dir.

4	 Dışarıda Modu Seçin

•	 Uzakta modunu etkinleştirmek için M e basın ve  ekranda görünecektir.
•	  < veya > a basın. SET (AYARLA) görünür; uzak modu ayar noktasını ayarlayın.
•	 Uzakta modundan çıkmak için tekrar M düğmesine basın.

5	 Zamanlayıcıyı Ayarlayın (Sadece WT-P ve WT-PR değişkenleri için)

•	 Basın ; hh yanıp söner. Saat ayarlamak için < veya > a basın.
•	 Tekrar ‘ye basın; mm yanıp söner. Dakikayı ayarlamak için < veya > a basın.
•	 Tekrar ’ye basın; week (hafta) yanıp söner. Haftayı ayarlamak için < veya > a basın.
•	 Tüm ayarlamaları tamamlayın. Çıkmak için herhangi diğer bir düğmeye basın (çalışmadığı zaman 6 saniye 

sonra otomatik çıkış).

6	 Gelişmiş Programlanabilir Zamanlayıcı (Sadece WT-P ve WT-PR değişkenleri için)

Standart oda konfor sıcaklığı gerekli değilse Gelişmiş Programlanabilir Zamanlayıcı modu, otomatik konfor 
sıcaklığı için bir zamanlayıcı kontrollü program ayarı, ve bir enerji tasarrufu düşük aksilik sıcaklığı sağlar.
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Fonksiyon, 2 programdan oluşmaktadır: 	
P1: 5 günde 4 olay (Pzt. Salı Çarş. Perş. Cuma)		 P2: 2 günde 4 olay (Cmt. Paz.)

P1: Mo’yu görüntülemek için ‘ye basın. Sa. Çar. Pe. Cu.

P1, Olay 1:

1.	 İstenilen başlama zamanını seçmek için < ya da > 
kullanın.

2.	 Ayarlamayı kabul etmek için ‘e basın.
3.	 İstenilen sıcaklığı seçmek için < ya da > kullanın.
4.	 Ayarlamayı kabul etmek için ‘e basın.

P1, Olay 2-4:

Olay 2-4’ü programlamak için Olay 1 prosedürünü 
tekrarlayın.

P2: Ct. Pz. artık ekranda gösterilmektedir.

P2, Olay 1:

1.	 İstenilen başlama zamanını seçmek için < ya da > 
kullanın.

2.	 Ayarlamayı kabul etmek için ‘e basın.
3.	 İstenilen sıcaklığı seçmek için < ya da > kullanın.
4.	 Ayarlamayı kabul etmek için ‘e basın.

P2, Olay 2-4:

Olay 2-4’ü programlamak için Olay 1 prosedürünü 
tekrarlayın.

Termostat, şimdiki zamana ve güne dayanan 4-olay programına devam edecektir.

İstenilen oda sıcaklığını geçici olarak ayarlamak ve değiştirmek için:
1.	 İstenilen sıcaklık değerini değiştirmek için herhangi bir zaman < ya da > a basın. SET (AYARLA) ekranda görünür.
2.	  < or > düğmelerini bırakırken, ekran gerçek sıcaklık gösterimine dönecektir. Bu sıcaklık değişikliği sadece 

geçici bir süre içindir ve yalnızca bir sonraki programlanan ayarlamaya kadar korunur.

Varsayılan program, müşteri kendi programlarını kurmamışsa zamanlayıcı kontrolü sağlar. Varsayılan program 
aşağıdaki gibidir:

Hafta içi/
Hafta sonu

Olay 1 Olay 2 Olay 3 Olay 4

Başlama 
zamanı

Sıc.
Başlama 
zamanı

Sıc.
Başlama 
zamanı

Sıc.
Başlama 
zamanı

Sıc.

Hafta içi,
Pzt-Cum.

6:30 
20° C

(27° C)*
8:30

15° C
(25° C)*

16:30
20° C

(27° C)*
22:30

15° C
(25° C)*

Hafta sonu,
Cmt. -Paz.

7:30
20° C

(27° C)*
9:30

20° C
(27° C)*

16:30
21° C

(28° C)*
22:30

15° C
(25° C)*

* Zemin sıcaklığı kontrol modu.

7	 Zemin Sıcaklığını kontrol edin

•	 M düğmesine basın ve tutun. 6 saniye içinde < düğmesine basın.

•	  yanıp söner ve mevcut zemin sıcaklığı görüntülenir. Tekrar çalıştırın, daha sonra çıkın (çalışmadığında 6 
saniye sonra otomatik çıkış).

8	 Çocuk Güvenlik Kilidi

•	 M düğmesine basın ve tutun. Tüm düğmeleri kilitlemek için 6 saniye içinde > düğmesine basın.
•	 Çocuk güvenlik kilidinden çıkmak için tekrar çalıştırın.

9	 Ayar Kontrol Parametreleri

Parametre ayarlama modunu girmek için 6 saniye kadar M düğmesine basın. rametre seçimi için M düğmesine 
basın ve < or > aracılığıyla parametre aralığını ayarlayın. Tüm ayarlamaları tamamlayın.
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WT-P/PR’den çıkmak için bu işlemi gerçekleştirecek  düğmesine basın (çalışmadığı zaman 30 saniye sonra 
otomatik çıkış).
WT-D/DR’den çıkmak için otomatik çıkışı bekleyin (30 saniye). Üst rakamlar parametre numarasını gösterir.

Rakamlar ayar değerini aşağıdaki gibi gösterir:

No. Parametre ayarları Ayar aralığı
Fabrika ayarları

WT-D/DR WT-P/PR

P01 Çalışma modu
01: Kılavuz
02: Gelişmiş Programlanabilir Zamanlayıcı

NA 02

P02 Sıcaklık kontrol modu
01: Sadece oda sıc.
02: Oda ve zemin sıc.
03: Sadece zemin sıc.

01 01

P03 Yüksek oda sıc. sınırı 5-35° C (sadece P02’deki 01 ve 02 içindir) 30° C 30° C

P04 Düşük oda sıc. sınırı 5-35° C (sadece P02’deki 01 ve 02 içindir) 5° C 5° C

P05 Zemin sıc. sınırlama modu
01: Yüksek sıc. sınırlaması:
02: Düşük sıc. sınırlaması (yalnızca P02’deki 02 içindir)

01 01

P06
Zemin sıc. sınırlama ayar 
noktası

20-45° C (sadece P02’deki 02 içindir) 35° C 35° C

P07 Yüksek zemin sıc. sınırı 20-45 °C (sadece P02’deki 03 içindir) 35° C 35° C

P08 Düşük zemin sıc. limiti 20-45° C (sadece P02’deki 03 içindir) 20° C 20° C

P09 Donma koruması 01: Etkin; 02: Devre dışı 01 01

P10
Donma koruması ayar 
noktası

5-17° C 5° C 5° C

P11 Zamanlayıcı ekran seçeneği 01: 24 sa; 02: 12 sa; NA 01

P12
Kapatma sırasında oda sıc. 
ekran seçeneği

01: Mevcut sıc. görüntüsü yok
02: Şu anki sıcaklığı görüntüle

01 01

P03 ila P08 ilişkili sıcaklık kontrol modunda görünmektedir.

10	 Hata Mesajları

E1 oda sensörü arızası

E2 zemin sensörü arızası

EE EEPROM arızası

Lo 0° C’nin altındaki sıcaklık

Hi 50° C’nin üzerindeki sıcaklık

Tüm durumlarda röle çıkışlarının tamama kapatılacaktır.

Danfoss, olası yazım hataları sonucu oluşabilecek durumlarda sorumluluk kabul etmez. Danfoss önceden bildirmeksizin ürünlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Bu kataloğun tüm yayın hakları Danfoss’a aittir. Bu belgelerin içeriğindeki tüm ticari markalar aşağıdaki şirketlerin mülkiyetindedir. Danfoss ve Danfoss simgesi, Danfoss 
A/S’nin ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.


